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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZEﬂ GRZEWCZYCH
93-231 Lodz, ul. Dostawcza 1 , tel. 42 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/510/A/21
Kociol wodny typu KWM-SP 240

o nominalnej mocy cieplnej 240 kW
z automatycznym podawaniem paliwa, opalany weglem kamiennym sortymentu groszek
produkowany przez:
P.P.H.U. Slusarstwo-Kotlarstwo Spélka Jawna Walendowscy
Tursko 47, 63-322 Gotuchow

spelnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kottlow na paliwa stale.

Parametr | Symbol ‘ Wartos¢  Jednostka Wymogi ekoprojektu
|
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ‘ o > 75 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
: ; : s : 84 % . : : : :
ogrzewania pomieszczen | > 77 dla kottow o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr Parametr
Wytwgrzane ciepto Sprawnosé uzytkowa Zuzycie energii elektrycznej na Emisje ('lotycz@e Sezonowego ogrzewania
uzytkowe potrzeby wlasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
, o o o organiczne
przy | przy 0% . przy | przy 30% . przy - przy 30% ; wtrybie |czastki stale| zwigzki |tlenek weglajtlenki azotul
Znamionowe] | Znamionowe] | Znamionowe] | Znamionowe] | Znamionowe) | Znamionowe)j ¢ ania PM co NO
mocy cieplnej | mocy cieplnej | mocy cieplnej | mocy cieplnej | mocy cieplnej | mocy cieplnej 2w g?)zgvcve X
2
g Py Pp T /) elmax elmin Psp Espv | Esoce | Esco | Esnox
w2
2
§ 235,7 64,6 87 87 0,400 0,150 0,001 10 14 352 226
«©
=
£ kW kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m?
0
EEI =84 (B) Wymogi ekoprojektu: <40 <20 | <500 | <350

* Pomiary zuzycia energii elektrycznej wykonato poza zakresem akredytacji.
Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 4/19-LG.
Badania wykonano zgodnie z norma PN-EN 303-5:2012.
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