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Kocioł wodny Ępu KWM-SP 320

o nominalnej mocy cieplnej 320 kW
zaatomatycznym podawaniem paliwa, opalany węglem kamiennym sortymentu gro§zek

prodŃowany przez:

P.P.H.U. Ślusarstwo-Kotlarstwo Spółka Jawna Walendowscy
Tursko 47, 63-322 Gołuchów

spehria wymogi dotyczące ekopĄektu (ecodesigr) określone Roryorządzeniem Komisji (UE) 2015/1189

z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrekrywy Parlamentu Europej skiego i Rady 2009ll25lWE

* Pomiary zużycia energii elekfycmej wykonało poza zakresęm akredYacji.
Zńwińczenie wydano na podstawie wlłtików badń laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 3/19-LG.
Badania wykonano zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.
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w odniesieniu do wymogów doĘczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Parametr Symbo| Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa ef'ektl,\rriosc energetvczna
ogr7e\\ aIlld p(lmle\./c/en 84 oń > 75 dla kotłów {) nolnlnalne,l rnoc_v grzerlczej ś 20 kW

> 77 dla kotłórł ri nomlnalne.| mclcy grzelrczej > 20 kW

Parametr Parametr Parametr
Wytwarzane ciepło

untkowe Sprawność uĄtkowa
*Zużycie energii elektrycmej na

potrzeby własne
Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania

pomieszczeń dla paliwa zalecanego
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