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LABORATORIUM BADAWCZE KOTŁÓW l URZĄDZEŃ GRZEWCZYGH
93-231 Łódź, ul. Dostawcza I ,tęl. 42 64 00 821

ZAŚWIADCZENIE ED/6 35 l Al2I

Kocioł wodny typu KWM-SP 80

o nominalnej mocf cieplnej 80 kW
z automatycznym podawaniem paliwa, opalany węglem kamiennym sortymentu groszek

prodŃowany przez:

P.P.H.U. Ślusarstwo-Kotlarstwo Spółka Jawna Walendowscy
Tursko 47, 63-322 Gołuchów

spehria wymogi doĘczące ekoprojektu (ecodesip) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 20l5l1l89
zdniaZ8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyreĘwy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009ll25lWB

* Pomiuy zllĄciaenergii eleklrycznej wykonało poza zakresem akredytacji.
Zaświadczenie wydano na podstawie łyników badń laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr l 18/19-LG
Badania wykonano zgodnie z normą PN-EN 303-5:20|2.
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w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoproiektu

Sezonowa efek§rłłrośó energeĘczna
ogrzewania pomieszczeh Ęs 82

> 75 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
> 77 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW

Parametr Parametr Parametr
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Emisje doĘczące sezonowego ogrzewania
pomieszczeń dla paliwa zalecanego
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EEI = 82 (B) Wymogi ekoprojektu: <40 ś20 < 500 ś 350
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